










 



 



 







 

• W instalacjach ogrzewań wodnych 
grawitacyjnych oraz pompowych z pompami 
na zasilaniu naczynie montujemy 0,3 m 
powyżej wysokości podnoszenia 

 

• W instalacjach ogrzewań wodnych 
pompowych z pompami na powrocie 
naczynie montujemy 0,7 m powyżej 
wysokości podnoszenia 
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 umieszczone na zasilaniu i powrocie 
instalacji 

 podłączony do rury sygnalizacyjnej z 
zaznaczonym najniższym poziomem wody w  
naczyniu wzbiorczym 

, służący do napełniania 
i opróżniania instalacji 

do napełniania instalacji wodą 

zabezpieczający przed odpływem 
wody z instalacji c.o. do sieci wodociągowej 
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